
Alım İlanı 
 

İşin Adı: İTÜ Güvenlik Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere teknik şartnamede belirtilen 

özellik ve şartlarda 10 adet elektrikli panel radyatör satın alınacaktır. 

Teklif vermek isteyen firmaların (kdv hariç) tekliflerini en geç 03.03.2023 Cuma günü mesai 

bitimine (17.00) kadar imid@itu.edu.tr elektronik posta adresine (kaşe ve imzalı olarak) 

göndermeleri veya Reşitpaşa Mh. Katar Cd. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası 2. Kata 

elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için: 0212 285 39 69 
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Elektrikli Panel Radyatör 

Teknik Şartnamesi 

 

Adet    : 10 

Mekanik Termostad   : Var 
Kontrolü 
 
En    : 570 mm 

Boy    : 707 mm 

Derinlik     : 200 mm 

Ağırlık    : 22 kg 

Elektrik Gücü   : 2500 watt 

Gerilim   : 220 V 

Akım / Frekans  : 9 (A) / 1500 Hz 

Açma /  Kapama          : Var 
Anahtarı 
 
Kablo Boyu                 : 2 m 

Koruma Sınıfı   : I 

Standart    : TS 5107 EN 60335-2-30 

Su Sıçramasına Karşı  : IP24 
Koruma (IP) 
 



Aşırı Sıcaklık Koruma : Var 
Termostadı 
 
Malzeme Yapısı   : Soğuk Haddelenmiş sac 
 
Yüzey İşlemi    : Radyatör modern tesislerde el değmeden yüzey temizleme+ fosfatlama   
                                       ve ardından paslanmaya karşı su bazlı astar boya ile boyandıktan sonra   
                                       elektrostatik toz boya ile kaplanarak 200° C’de fırınlanmalıdır. 
 
Isıtıcı Grubu    : Yağlı 
 
Kalite Belgeleri   : CE, GOST, UKR SEPRO, TS EN ISO 9001: 2008 
 
Renk        : Beyaz ( RAL 9016) 
 
Güvenlik    : Fonksiyonel test, topraklama, elektrik dayanım, kaçak akım  
                                        testlerinden geçirilmelidir. 
 
Garanti    : 3 yıl garanti  
 
Oda Alanı (m2)            : 15 - 30 
 
Radyatör Dilim Sayısı  : 12 Dilim 

Teklif Cinsi    : TL. (Türk Lirası) 

İşin Teslim Süresi   : 15 (On beş) takvim günü. 

Ödeme Süresi  : İşin teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür. 

 


